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Polaczenia do zacisku uziemiajacego %
do rozladunku autocysterny \ Wszystkie potaczenia
spawane zabezpieczy¢
antykorozyjnie
|
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Uwaga : |
-Diugos¢ tasmy stalowej ocynkowanej 75 m |
-Uziom ukiada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,8 m |
-Odleglos¢ uziomu od zbiornikdéw 1 m
-Mocowac uziom do zbiornikéw srubami  M10
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